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Grinden öppnar 
via kortläsare

Nej

Samtliga
kortläsare lyser

Felkod i
ESSControl?

Grind öppnar inte

Ja

Se felkodstabell
för info

Kontakta WellsecJa

Ja

Nätverksproblem, Wellsec 
kontaktar UE, exempelvis Winther 

Wireless

Nödstopp 
intryckt?

Ja

Återställ nödstopp

Grind i funktion

Nej

Nej

Öppnar inte

Ja

Kvittera (öppna)

Öppnar

  (Larm från inbrottslarm)
  Laddfel på batteri
  Låg batterispänning
  Nätavbrott
  Grindblad öppen mer än 2 min
  Grindmotor på batteridrift
  Nödstopp intryckt

Felkodstabell

Funktionskontroll vid driftstörning
Grindöppning
NDS

Nej
Bild från någon 

kamera?

Nej

Ja

Går elen att 
återinkoppla?

Ja Öppnar?

Ja

Kontrollera
el-anslutning till grindskåp med 

spänningsprovare

Ingen el

Felanmäl till 
Ramirent

Nej

Och

Nej
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Felkod i 
ESSControl?

Grind stänger inte

Ja

Se felkodstabell
för info

Kontrollera 
klämskydd
(trasigt?)

Nej

Kontrollera fotocell
(trasig, blockerad?)

Trasig

Nej Kontakta Wellsec

Ja
Nej

Nödstopp 
intryckt?

Ja

Återställ 
nödstopp

Nej

Stänger ej

Ja

Kvittera (öppna)

Stänger

Grind i funktion

Funktionskontroll vid driftstörning
Grindstängning
NDS

  (Larm från inbrottslarm)
  Laddfel på batteri
  Låg batterispänning
  Nätavbrott
  Grindblad öppen mer än 2 min
  Grindmotor på batteridrift
  Nödstopp intryckt

Felkodstabell
Ta bort 

blockering?

Blockerad

Ja

Nej, går ej
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Grind piper?Grind öppnar inte

Kontakta Wellsec

Nej
Lyser infobric

läsare?

Nej

Går vändkorset 
till ändläget?

Ja

Ja

Är det grus i 
vändkorset?

Nej

Nej

Gruset borttaget?Ja

Nej

Grind i funktion

Kontrollera el-
anslutning till grind med 

spännings-
provare

Ingen el

Nej

Starta om grind
(el av/på), vänta 10 

min
Ja

El finns

Ja

Ja

Ja Öppnar?
Lyser infobric

läsare?
Ja

Nej

Funktionskontroll vid driftstörning
Rotationsgrind
NDS

Går elen att 
återinkoppla?

Ja

Felanmäl till 
Ramirent

Nej Kontakta WellsecOch

EJ I ÄNDLÄGE

I ÄNDLÄGE
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Problem med 
kamerabilder

Kontakta Wellsec

Kontakta Wellsec

Kameror i funktion

Funktionskontroll vid driftstörning
Kamerabilder
NDS

Ingen bild

Ja

Hackig bild

Ja

Enskild kamera/or

Alla kameror

Kan grinden öppnas
från ESSControl?

Nej
Kan grinden 

öppnas lokalt med 
knappsats?

Kontrollera
el-anslutning till grindskåp 

med spänningsprovare

Går elen att 
återinkoppla?

Nej

El finns

Ja

Ingen el

Nej / går ej

Ja

Synbart hinder
mellan grindantenn och 

basstation?

Flytta hinder

Ja

Problemet 
åtgärdat?

Ja

Nej

Ja

Nej

Nätverksproblem, Wellsec 
kontaktar UE, exempelvis Winther 

Wireless

Nej

Ja

Felanmäl till 
Ramirent

Och

Alla kameror

Enskild kamera/or
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